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OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA MEAWA ZA 2022 ROK

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie, na podstawie
§ 23 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dokonat obszarowej oceny
jakosci wody pochodzacej z wodociagow zbiorowych zaopatrujacych w wode miasto Mlawa.

Na terenie miasta Mlawa jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
nadzorowana jest z wodociagu publicznego w Mlawie dla ktorego woda pozyskiwana jest
ze studni glebinowych.

Badania jakosci wody z ww. wodociagow w ramach kontroli urzedowe;j realizowane
byly zgodnie z rocznym ,,Harmonogramem pobierania probek wody” w zakresie monitoringu
kontrolnego 1 przegladowego, okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

W ramach prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Mlawie nadzoru nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano tacznie
z WP Mlawa 20 probek wody w stalych punktach monitoringowych.

Woda z urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode badana byla réwniez w ramach
kontroli wewng¢trznej prowadzonej przez zarzadce wodociggu — Zaklad Wodociagow,
Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw ,,WOD-KAN” Sp. z o. 0. w Mlawie, zgodnie
z zatwierdzonym i nadzorowanym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Mlawie harmonogramem poboru monitoringowych probek wody. Pobrano lacznie 25
probek wody.

Zakres kontroli jakosci wody obejmowal nastepujace parametry:
e Parametry mikrobiologiczne okreslone w czgsci A tabela 1 zalacznika nr 1
do ww. rozporzadzenia Tabela 1: Escherichia coli, Enterokoki

e Parametry chemiczne okre$§lone w czgséci B zalacznika nr 1 do rozporzadzenia:



antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom,
fluorki, kadm, miedz, nikiel, otow, rtg¢, selen, X trichloroetenu i tetrachloroetenu,
YWWA, cyjanki oraz 1, 2- dichloroetan, tréjhalometany.

e  Parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne okreslone w czesci C
zalacznika nr 1 do rozporzadzenia: bakterie grupy coli, ogélna liczba mikroorganizmow
w 22+2°C po 72 h po inkubacji, jon amonowy, barwa, chlorki, glin, mangan, metnose¢,

ph, przewodnos¢, siarczany, smak, sod, utlenialnos¢, zapach, zelazo.
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Analizujac na biezaco wyniki przeprowadzonych w 2022 roku badan Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miawie nie znalazl podstaw do stwierdzenia braku
przydatno$ci wody do spozycia .

W tym okresie nie wplynety skargi dotyczace jakosci wody oraz nie przyjeto zgloszen
reakeji niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody.

Dokonujac oceny jakosci wody pod koniec 2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Milawie stwierdzil, przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu

zbiorowego zaopatrzenia w wode w Miawie
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