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Laktad ,WOD-KAN" Sp. z 0. o.
06-500 Miawa ul. Ptocka 106

Budowa sieci wodociggowej w ulicy
Ligi Obrony Kraju dz. nr 11-64

Zaktad Wodociggoéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw ,WOD - KAN' sp. z 0. O.
w Mtawie ul. Ptocka 106 ustala nastepujace warunki techniczne w celu wybudowania sieci
wodociqgowej w ulicy Ligi Obrony Kraju na odcinku od skrzyzowania z ulicg Saksofonowq
do skrzyzowania z ulicq Tadeusza Sygietynskiego dz. nr 11-66 w Mtawie.

1. Budowe sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ poprzez:

a) zaprojektowanie  sieci wodociggowej DN 160 PE w ul. Ligi Obrony Kraju na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Saksofonowq do skrzyzowania z vlicqg Tadeusza Sygietyhskiego
dz. nr 11-66 w Mtawie,

b) potqczenia zaprojektowanej sieci wodociggowej z sieciq wodociggowg DN 160 PE
przy skrzyzowaniu z ulicq Saksofonowq za pomocq wigczenia w tréjnik przy hydrancie
oraz sieciq na skrzyzowaniu z ul. Sygietynskiego poprzez wiqczenie w istniejgcy tréjnik
kotnierzowy,

C) na skrizyzowaniu z ulicq Tekli Bgdarzewskiej zaprojektowaé tréjnik zintegrowany z jednym
odcieciem i wyprowadzonym odgatezieniem poza obszar skrzyzowania,

d) zaprojektowanie na sieci wodociggowej hydrantéw ppoz. z zastosowaniem tréjnikow
kotnierzowych zintegrowanych z jednq zasuwq,

e) do budowy sieci zastosowac rury PE HD SDR - 17 zgrzewane doczotowo lub za pomocqg muf
elektrooporowych, pozostate materiaty z typoszeregu PN 10.

2. Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

3. W razie przebiegu trasy sieci przez dziatki nie nalezgce do gminy Mtawa nalezy uzyska¢ zgode
wiascicieli tych dziatek.

4. Wskazanie lokalizacyjne na projektowang sieé¢ wodociggowq nalezy uzyskaé w Urzedzie Miasta
w Mtawie Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania Przestrzennego.

S. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Zaktadem ,,WOD — KAN" Sp. z 0.0. w Mtawie, Zarzgdcami
Drég oraz Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

w celu wyeliminowania zagrozen kolizji z istniejgcym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie
planowanej inwestyciji.

6. Sie€ wodociggowq moze wykonaé osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.

7. Przed rozpoczeciem wykonania sieci wodociggowej przez inne osoby prawne lub fizyczne nalezy
w Zaktadzie ,, WOD - KAN'' sp. z 0. 0. w Mtawie dopetni¢ nastepujgcych formalnosci:

a)uzyska¢ akceptacje Zaktadu na wykonawstwo sieci przez wskazang osobe prawng lub fizyczng,

b)dostarczy¢ do Zaktadu $wiadectwa jokosci materiatéw, ktére bedqg wykorzystane
do wykonania sieci wodociggowej,

c) dostarczy¢ do Zaktadu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociggowe,

d) ustali¢ z Zaktadem termin wykonania potgczenia wodociqgu gtownego z wykonywang sieciq
wodociggowq.
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8. Igtosi¢ w Zaktadzie wstepny odbidr wykonanej sieci ( przed zasypaniem).
9. Dostarczy¢ do Zaktadu przed terminem odbioru kohcowego inwentaryzacje geodezyjng

powykonawczg wybudowanej sieci i badania mikrobiologiczne wody z wybudowanej sieci
wodociggowej. .

10. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej i zebraniu  przez Zaktad
. WOD - KAN'' kompletu dokumentéw w przedmiotowej sprawie nastepuje odbidr koncowy
i wtgczenie sieci do eksploatacii.

11. Dziatanie oséb prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkow technicznych zawartych
w tym piSmie bedzie uwazane przez Zaktad ,,WOD - KAN'"' jako naruszenie obowiqgzujgcych norm
i bedzie zgtaszane stosownym organom w celu podjecia wtasciwych decyzji.

12. Warunki techniczne wazne sq do 29.05.2021r.
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