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Mtawa, 19.06.2019r.

Zaktad , WOD-KAN" sp. z 0. o.
06-500 Miawa, ul. Plocka 104

Budowa sieci wodociggowych dla obszaru objetych ulicami:
Btekitna, Diamentowa, Jagodowa, Modra, Turkusowa, Szafirowa,
droga boczna od ul. Blekitnej dz. nr 331/2, 331/14 oraz droga
dz. nr 328/2, ul. Studzieniec, Danuty Siedzikéwny ,,Inki",
Granatowa w Mlawie.

W odpowiedzi na podanie z dnia 29.05.2019 roku, Zaktad Wodociggdw,
Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw ,, WOD - KAN"’ Sp. z 0. 0. W Mtawie, ul. Ptocka 106
ustala nastepujace warunki techniczne w celu budowy sieci wodociggowych dia obszaru
objetych ulicami: Btgkitna, Diamentowa, Jagodowa, Modra, Turkusowa, Szafirowaq, droga
boczna od ul. Btgkitnej dz. nr 331/2, 331/14 oraz droga dz. nr 328/2, ul. Studzieniec,
Danuty Siedzikéwny . Inki" , Granatowa w Mtawie

1. Budowe sieci wodociggowej dia obszaru objetych przedmiotowymi ulicami nalezy
przewidzie¢ poprzez:

- zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej DN 150 PE w ul. Btekitnej na odcinku
od wysokosci posesji nr 3 dz. nr 328/10 do skrzyzowania z ul. Lazurowq.

- zaprojektowanie od ww. sieci wodociggowej w ul. Btekitnej sieci wodociggowych w
ulicach: Diamentowa, Jagodowa, Modra, Turkusowa, Szafirowaq, droga boczna od
ul. Btekitnej dz. nr 331/2, 331/14 oraz droga dz. nr 328/2,

- zaprojektowanie od sieci wodociggowej DN 100 w ul. Studzieniec, sieci
wodociggowych w ulicach: Danuty Siedzikdwny . Inki", Granatowe;.

- zaprojektowanie sieci wodociggowych w drogach wewnetrznych miedzy ww. ulicami.

- zaprojektowanie na sieci wodociggowej, hydrantéw ppoz. typu nadziemnego.

- potqgczenia wybudowanych sieci oraz hydrantéw z wybudowanymi sieciami wykonaé
za pomocq tréjnikéw kotnierzowych zintegrowanych z jednym odcieciem.

- zaprojektowanie na sieciach wodociggowych zasuw odcinajgcych - liniowych.

- zastosowanie do wykonania sieci rur DN 150 o parametrach minimum PE HD SDR 17,
zgrzewnych doczotowo lub za pomocg muf elektrooporowych, pozostate materiaty z
typoszeregu PN10.

2. Wskazanie lokadlizacyjne na projektowang sie¢ wodociggowq nalezy uzyskaé w Urzedzie
Miasta w Mtawie Wydziat Gospodarki Nieruchomoiciami i Planowania Przestrzennego.

3. Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy wykonad zgodnie z obowiqgzujgcymi
przepisami i normami.

4. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Zaktadem ,, WOD - KAN " SP.Z0.0. W
Mtawie, Zarzgdcami Drég oraz Zespotem ds. Koordynaciji Usytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrozen kolizji z istniejgcym lub
planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestyciji.

5. W razie przebiegu trasy sieci wodociggowej przez dziatki nie nalezqce do Gminy Mtawa
nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli tych dziatek.

6. Sie¢ wodociqgowg moze wykonac¢ osoba prawna lub fizyczna o stosownych
uprawnieniach.
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Przed rozpoczeciem wykonania sieci wodociggowych przez inne osoby prawne lub
fizyczne nalezy w Zaktadzie ,, WOD - KAN"' sp. z 0. 0. w Mtawie dopetni¢ nastepujgcych
formalnosci:

a) dostarczy¢ do Zaktadu $wiadectwa jakosci materiatéw, ktére bedqg wykorzystane do
wykonania sieci wodociggowe;j,

b) dostarczy¢ do Zaktadu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociggowe;,

c) ustali€ z Zaktadem termin wykonania potgczenia wodociqgu gtéwnego z wykonanym
wodociggiem.

. Igtosic w Zaktadzie wstepny odbidr wykonanej sieci wodociqgowej ( przed zasypaniem),

Dostarczy¢ do Zaktadu przed terminem odbioru koncowego inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczq sieci wodociggowej oraz badania mikrobiologiczne wody z
wybudowanych sieci wodociggowych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej i zebraniu przez
ZLaktad ,,WOD - KAN"' kompletu dokumentéw w przedmiotowej sprawie nastepuje
odbidr koncowy i wigczenie sieci wodociggowych do eksploatacii.

Dziatanie oséb prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkéw technicznych
zawartych w tym pismie, bedzie uwazane przez Zakiad ., WOD — KAN'’ jako naruszenie
obowiqgzujgcych norm i bedzie zgtaszane stosownym organom w celu podjecia
wtasciwych decyzji.

Warunki techniczne wazne sg do dnia 18.06.2021r.

&E};s ZARZADU

Marek Dusinski



